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ข้อมูลและคำ�แนะนำ�ด้�นคว�มปลอดภัย

สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย

อาจมีการแสดงสัญลักษณ์หน่ึงรายการหรือมากกว่าดังต่อไปน้ีในเอกสารสำาหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบนผลิตภัณฑ์

คำาแนะนำา: สัญลักษณ์นี้ใช้เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับคำาแนะนำาในการดำาเนินการและการ

บำารุงรักษา (การบริการ) ที่สำาคัญในคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ระดับแรงดันไฟฟ้าที่อันตราย: สัญลักษณ์นี้ใช้เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า

ที่อันตรายภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้จากไฟฟ้าช็อต

การเปิดเครื่อง: สัญลักษณ์นี้แสดงสถานะสวิตช์เปิด/ปิดหลักอยู่ในตำาแหน่งเปิด

การปิดเครื่อง: สัญลักษณ์นี้แสดงสถานะสวิตช์เปิด/ปิดหลักอยู่ในตำาแหน่งปิด

ขั้วต่อที่ต้องเชื่อมต่อสายดิน: สัญลักษณ์นี้แสดงถึงขั้วต่อซึ่งจะต้องเชื่อมต่อสายดินก่อน

ทำาการเชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์อื่นๆ

แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน: สัญลักษณ์นี้แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

คำ�เตือน: เพ่ือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตและอาจทำาให้อุปกรณ์เสียหายได้ กรุณาดำาเนินการตาม 

ข้อควรระวังดังต่อไปน้ี

• ห้ามถอดปลั้กเชื่อมต่อสายดิน ปลั้กเชื่อมต่อสายดินเป็นส่วนสำาคัญสำาหรับการรักษาความปลอดภัย

• เชื่อมต่อปลั้กไฟเข้ากับเต้าเสียบสายดิน (สายดิน) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายและตลอดเวลา

• ถอดสายไฟออกจากผลิตภัณฑ์ โดยถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบหรือออกจากผลิตภัณฑ์ ถอดสายไฟ 

AC ออกเมื่อต้องการตัดไฟที่เข้าไปยังผลิตภัณฑ์ สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสายไฟ AC มากกว่าหนึ่งสาย  

ให้ถอดสายไฟ AC ทั้งหมดออก เมื่อต้องการตัดไฟอย่างสมบูรณ์

• ห้ามเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปยังเครือข่ายวงจรสลับสายโทรศัพท์สาธารณะ (Public Switched 

Telephone Network (PSTN))

• ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมบำารุงได้ประกอบอยู่ภายใน ห้ามเปิดหรือถอดฝาปิดผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง: ผลิตภัณฑ์ Avocent บางรายการใช้แบตเตอร่ีลิเธียม สำาหรับผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี จะมีการแสดง

สัญลักษณ์สำาหรับแบตเตอร่ีไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถเปล่ียนแบตเตอร่ีในตำาแหน่งดำาเนินการ และ

ผู้ใช้ไม่สามารถทำาการเปล่ียนแบตเตอร่ีเองได้ หากเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างใช้ผลิตภัณฑ์ และคาดว่าเป็น

ปัญหาจากแบตเตอร่ี ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคจาก Avocent 

คำ�เตือน: สำาหรับเจ้าหน้าท่ีให้บริการเท่าน้ัน - อาจมีความเส่ียงต่อการระเบิด หากมีการเปล่ียนประเภท

แบตเตอร่ีท่ีใช้ไม่ถูกต้อง กำาจัดแบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วตามคำาแนะนำาจากผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีการแสดงไว้ในรายการหรือได้รับการรับรองโดย Nationally 

Recognized Testing Laboratory (NRTL)

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำาหรับการติดตั้งบนชั้น

หากมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้บนชั้นวางอุปกรณ์ จะต้องดำาเนินการตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เพื่อให้การ 

ติดตั้งและการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างปลอดภัย:

• อุณหภูมิสภาพแวดล้อมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน: หากมีการติดต้ังไว้ในช้ันท่ีปิดโดยรอบ อุณหภูมิภายในช้ันระหว่าง

ดำาเนินการอาจสูงกว่าอุณหภูมิภายในห้อง ใช้งานอย่างระมัดระวังไม่ให้อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ระหว่าง 

ดำาเนินการเพ่ิมข้ึนสูงเกินกำาหนด จะมีการระบุระดับอุณหภูมิสูงสุดระหว่างดำาเนินการไว้ในหมวดข้อมูลจำาเพาะ

ด้านเทคนิคภายในคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถเข้าดูได้ท่ี http://www.avocent.com/manuals

• ลดระดับการไหลเวียนของอากาศ: การติดตั้งอุปกรณ์ในชั้นจะต้องไม่มีผลกระทบสำาหรับระดับ 

การไหลเวียนของอากาศภายในเพื่อให้อุปกรณ์ดำาเนินการได้อย่างปลอดภัย

• ระดับการโหลดเชิงกล: การติดตั้งอุปกรณ์ในชั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจากระดับโหลดเชิงกล

ที่ไม่สมดุล

• วงจรไฟฟ้าโหลดเกินอัตรา: จะต้องระมัดระวังในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ไปยังวงจรไฟฟ้าและผลกระทบต่อ

กระแสไฟเกินกำาหนดหากวงจรไฟฟ้าโหลดเกินอัตรา ควรมีป้ายระบุระดับกระแสไฟสูงสุดสำาหรับอุปกรณ์

• มีการเชื่อมต่อสายดินที่เหมาะสม: จะต้องมีการเชื่อมต่อสายดินที่เหมาะสมสำาหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในชั้น 

ระมัดระวังสำาหรับการเชื่อมต่ออื่นๆ นอกเหนือจากการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังวงจรไฟฟ้าย่อย (เช่น  

การใช้ปลั๊กพ่วง)

หม�ยเหตุ: ไม่ควรมีการติดต้ังผลิตภัณฑ์ไว้กับแผงด้านหลังท่ีมีตำาแหน่งลาดเอียงลง

(ดูข้อมูลเพ่ิมเติมด้านหลัง)
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ร�ยง�น EMI

ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการรับรองสำาหรับ EMC ในภูมิภาคหรือประเทศตามที่ระบุไว้ จะมีการแสดงเครื่องหมาย

หรือรายงานตามกำาหนดไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ มีการแสดงรายงานที่กำาหนดไว้สำาหรับแต่ละประเทศด้านล่าง

สหภาพยุโรป

คำ�เตือน: น่ีเป็นผลิตภัณฑ์คลาส A หากมีการใช้ภายใน ผลิตภัณฑ์น้ีอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนคล่ืนวิทยุ  

ผู้ใช้จะต้องทำาการตรวจวัดท่ีเหมาะสม

สหรัฐอเมริกา

คำ�เตือน: การเปล่ียนแปลงหรือการปรับแต่งอุปกรณ์โดยไม่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบ อาจทำาให้

สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์สำาหรับผู้ใช้เป็นโมฆะ

หม�ยเหตุ: อุปกรณ์น้ีได้รับการทดสอบและรับรองตามข้อกำาหนดสำาหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส A ตามกฏ

ระเบียบของ FCC หมวด 15 ข้อกำาหนดน้ีมีการออกแบบมาเพ่ือให้มีการป้องกันการเกิดสัญญาณรบกวนท่ีเป็น

อันตราย หากมีการใช้งานอุปกรณ์ในท่ีสาธารณะ อุปกรณ์น้ีอาจก่อให้เกิด ใช้ และสามารถกระจายรังสีคล่ืน

ความถ่ีวิทยุ และอาจก่อให้เกิดอันตรายจากสัญญาณรบกวนการส่ือสารวิทยุ หากไม่มีการติดต้ังและใช้งานตาม

คำาแนะนำาในคู่มือ หากมีการใช้งานอุปกรณ์น้ีในบริเวณท่ีพักอาศัย อาจก่อให้เกิดอันตรายจากสัญญาณรบกวน 

โดยผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสัญญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึนเอง 

แคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส A นี้ ตรงตามข้อกำาหนดของ ICES-003 ประเทศแคนาดา

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES -3(A)/NMB -3(A)

ญี่ปุ่น 

เกาหลี

ไต้หวัน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับใบรับรอง

ใบรับรองสำาหรับผลิตภัณฑ์นี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำาหนดข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้: CMN (ใบรับรอง

หมายเลขรุ่น), MPN (หมายเลขอะไหล่จากผู้ผลิต) หรือข้อกำาหนดรุ่นสำาหรับระดับการขาย จะมีการพิมพ์ 

ข้อกำาหนดซึ่งระบุไว้ในรายงานใบรับรองและ/หรือใบรับรองไว้บนฉลากสำาหรับผลิตภัณฑ์ 


